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PS

P

a
l
l
'
i
m

p
i
a
n
t
o
 
a
n
t
i
n
c
e
n
d
i
o

LEGENDA TUBAZIONI

Tubazione in acciaio zincato SS Serie Media

Tubazione in polietilene PE 100 PN 16 SDR 11 interrata

Idranti UNI 45, completi di :

manichetta raccordata UNI 804 mt 20,

lancia a leva a 3 effetti, bocchello Ø 12,

rubinetto e sella salva manichetta

TERMINALI

Attacco VVF UNI 70x1, di mandata

giunto di transizione

2"

1 1/2"

Attacco motopompa di mandata UNI 70

LEGENDA SIMBOLI

Idrante UNI 45

Giunto di transizione

Valvola di non ritorno

Valvola di intercettazione

Valvola di prova

P

Manometro

Pressostato collegato ad allarme bassa pressione

PS

da Acquedotto Comunale
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giunto di transizione
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Richieste minime di Pressione e portata:

Q = 246,20 l/min

P = 4,51 bar

Dott. Ing. Giuseppe CERVAROLO

CAPOGRUPPO
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PROGETTO DEFINITIVO

MARZO 2023

MANDANTI

COMUNE DI CARRARA

provincia di massa carrara

A

B

A

C

DATA DESCRIZIONE REVISIONE ESEGUITO CONTROLLATO APPROVATO

EMISSIONE PROGETTO DEFINITIVO ING. G. CERVAROLO

COMMITTENTE

SCHEMA ASSONOMETRICO IMPIANTO ANTINCENDIO

ING. C.F. OLIVA

fuori scala

ING. G. CERVAROLO

FINANZIAMENTO

Ing. Anna Maria MIRACCO

Ing. Carmelo Francesco OLIVA

COMUNE DI CARRARA

Settore Opere Pubbliche/Patrimonio

U.O. Edilizia Pubblica

Piazza 2 Giugno 1

54033 Carrara (MS)

Tel. 0585 641287 – Fax 0585 777732

Geom. Riccardo GASPAROTTI

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

(PNRR)

MISSIONE 5 - COMPONENTE 2

INVESTIMENTO /SUB-INVESTIMENTO 2.1

M5C2 - INFRASTRUTTURE SOCIALI - FAMIGLIE,

COMUNITÀ E TERZO SETTORE

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

"M. BUONARROTI"

REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SCUOLA PREVIA

DEMOLIZIONE DEL FABBRICATO ESISTENTE.

CUP: F86F22000160001

SCHEMA ASSONOMETRICO IMPIANTO ANTINCENDIO
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